Estudio de la demanda de energía eléctrica en edificios universitarios para su abastecimiento parcial con generación fotovoltaica by Zurlo, Hugo D. & Vargas, Orlando C.
TRABAJO CIENTÍFICO 
 
Eje temático elegido: 1. Energías convencionales y alternativas 
 
Estudio de la Demanda de Energía Eléctrica en Edificios Universitarios para su abas-
tecimiento parcial con Generación Fotovoltaica 
 
Zurlo, Hugo D.; Vargas, Orlando C. 
Grupo de Investigación en Tecnologías Energéticas Apropiadas (GITEA) 
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Resistencia  




Los edificios educativos del Nordeste Argentino presentan características adecuadas al 
momento de considerar la implementación de un suministro parcial de electricidad por gene-
ración fotovoltaica. Se exponen los primeros resultados del análisis y caracterización de la 
demanda de energía eléctrica en edificios universitarios de la región para determinar el im-
pacto sobre la misma de un sistema de generación fotovoltaica. Se comenzó realizando un 
estudio del consumo eléctrico a fin de describir sus características y detectar ineficiencias 
que puedan subsanarse antes de implementar la generación renovable. Este estudio se ex-
tiende a cinco Facultades localizadas en la ciudad de Resistencia. Cuatro de ellas pertene-
cientes a la Universidad Nacional del Nordeste y la restante perteneciente a la Universidad 
Tecnológica Nacional. Con esta información se procede a diseñar y dimensionar un sistema 








Educational buildings in the Northeast of Argentina present adequate characteristics at the 
moment of considering the implementation of partial electricity supply by photovoltaic gen-
eration. First results of the analysis and characterization of the demand of electric energy in 
university buildings of the region are presented, to determine the impact of a photovoltaic 
generation system on it. It began by conducting a study of electricity consumption in order to 
describe its characteristics and to detect inefficiencies that can be remedied before imple-
menting renewable generation. This study extends to five Faculties located in the city of Re-
sistencia. Four of them belonging to the Universidad Nacional del Nordeste and the last one 
belonging to the Universidad Tecnológica Nacional. With this information it proceeds to de-
sign and size a photovoltaic generation system, determining the portion of the demand that 
can be satisfied. 
 
 




La región Nordeste de Argentina (NEA) ofrece condiciones favorables para la generación 
fotovoltaica [1] que hacen que se venga aplicando con resultados aceptables en el medio 
rural [2], pero escasamente en el medio urbano donde aún se presentan varias dificultades a 
superar tanto desde el punto de vista normativo-legal como técnico [3]. 
 
Por otra parte, los edificios educativos presentan características tales como ocupación pre-
dominantemente diurna, cubiertas con superficie disponible, requerimientos para climatiza-
ción coincidentes con la disponibilidad de energía solar, junto a otras, de carácter económi-
co, que los hacen adecuados para la utilización de estos sistemas de generación eléctrica 
[4]. El presente trabajo se enmarca en un proyecto cuyo objetivo es caracterizar y evaluar el 
impacto de la utilización de Sistemas de Generación Fotovoltaica sobre la demanda de 
energía eléctrica para el caso de edificios universitarios del NEA. Para ello es necesario a) 
describir y caracterizar la demanda y b) diseñar y dimensionar un sistema de generación 
fotovoltaico adecuado desde el punto de vista técnico-económico. Se exponen aquí los pri-




Para el diagnóstico y análisis de la demanda se adoptó la metodología de Auditoría Energé-
tica [5], por lo que se diseñaron y confeccionaron fichas de relevamiento de los locales que 
componen cada edificio, las que luego de ser completadas durante la recorrida de releva-
miento son volcadas a una planilla resumen de la información, para facilitar su análisis [6]. 
Los datos relevados se complementaron con documentación técnica (no siempre actualiza-
da). Simultáneamente se procedió a medir y registrar los parámetros eléctricos correspon-
dientes en el Tablero Principal de cada una de las Instituciones con un Analizador de Redes 
Marca LUTRON Modelo DW-6095. 
 
Resultados y discusión 
Se está obteniendo gran cantidad de información, la que se encuentra aún en fase de pro-
cesamiento y análisis. Sin embargo es posible anticipar ya algunos resultados, como los que 
se observan en las figuras 1 y 2 en las que se muestran los registros de Potencia Activa 
instantánea correspondientes a poco más de una semana de mediciones en cada Facultad. 
 
 
Figura 1: Curvas de demanda de Potencia Activa [kW] correspondientes a la Facultad Regional Re-
sistencia de la UTN y a la Facultad de Ingeniería de la UNNE 
 
 
Figura 2: Curvas de demanda de Potencia Activa [kW] correspondientes a la Facultad de Humanida-
des y a la Facultad de Arquitectura de la UNNE 
 
En dichas curvas se puede apreciar un consumo base importante correspondiente a los pe-
ríodos en que las instituciones permanecen cerradas (horario nocturno y feriados) debido al 
equipamiento que debe estar conectado permanentemente (servidores, equipo de laborato-
rio, etc.) pero también debido a equipamiento que puede desconectarse en ese período y 
reconectarse al inicio de la afluencia de personal (dispensadoras de agua fría y caliente, 
heladeras, equipo de acondicionamiento, etc.); resta aún identificar este segundo grupo para 
proponer alternativas más eficientes para su utilización. Por lo que respecta al consumo 
diurno, se verifica, tal lo esperado, una buena correspondencia con la disponibilidad de 
energía solar, si bien hay un desfasaje hacia la tarde-noche, en algunas Facultades, resulta-
do de los horarios de clases. 
 
El relevamiento efectuado hasta el momento sirvió, además, para detectar ineficiencias en 
ciertos usos, como el de la iluminación en horario diurno; a título ilustrativo se puede men-
cionar que las luces encendidas durante toda la jornada en algunos baños para estudiantes, 
en la Facultad de Arquitectura, representan un consumo del orden de los 1.200 kWh men-
suales, lo cual se reduciría a una porción insignificante si se utilizaran sensores de movi-




La detección y mitigación de las ineficiencias en el uso de la energía, no solo reporta benefi-
cios económicos inmediatos a las instituciones, sino que constituye la base racional para el 
dimensionamiento y diseño de los sistemas fotovoltaicos deseados. Lo realizado hasta el 
momento permite vislumbrar un impacto relevante de la generación con fuentes renovables 
sobre el consumo de red. Quedan por abordar algunos aspectos técnicos y los normativo-
legales de la interconexión a la Red de Distribución urbana, para lo cual se están encarando 
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